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Sitten, den 13. Juni 2016Firma Nr : 33149/16689

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Niedergesteln
Herr Georges STEINER

ERGEBNISSE

Probennummer: 16-55361 - Dorfbrunnen - Trinkwasser im Verteilernetz

Sektor : 286 - 01 NIEDERGESTELN-Tatz-Liden
Probenahmeort : 11 - Brunnen  Dorf, Niedergesteln X : 626'480 Y : 129'125

Probennummer: 16-55361 - Dorfbrunnen - Trinkwasser im Verteilernetz

VS-Chemie

NormParameterMethode-N° ErgebnisEinheit

VS-0556-MOP Trübung UT/F 0.23 ± 0.2 T : max. 1

T: Toleranzwerte  L: Grenzwert  M: Richtwert

Probenbeurteilung :

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den geltenden Normen.

GEBÜHREN

Gebühr : 33.00 CHF Betrag (Mwst nicht berücksichtigt)

Dr. Patrick Furrer
Chemiker

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte(n) Probe(n). Genauere Informationen über die benutzten Methoden und die Messunsicherheit
können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

•  Wasserversorgung Niedergesteln, Herr Michael LOCHMATTER, 3942 Niedergesteln
•  Wasserversorgung Niedergesteln, Herr Georges STEINER, Kirchgasse 6, 3942 Niedergesteln

Kopie an :  

Ausgeführt von :Probenahme am : 01.06.2016 Eingang : 02.06.2016

V 1 Auftragsnummer:
16-VS-25878
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